CIRCUITO . Poténcia Corrente| Secao de Poténcia
Tenséo Local Corrente f |corrigida| condutores
el tio V) Qtde x Pot. | Total (A) (Ag) (mm?) tio n°de | Corrente
P (VA) (VA) PO 1 polos [nominal (A)
1 |{Hum. 127 | Garagem 4x100 1400 11,02| 0,70 15,74 1,50| DTM 1 10
Varanda 1x100
Sala 1x160
Hall 1x100
Dormitorio 1x160
BHO 1x100+1x60
CopalCoz. 2x110
AS. 1x100
2 |TUG 127 | Garagem 2x100 1800 14,17| 0,70 20,24 2,50 DTM 1 15
Varanda 1x100
Sala 4x100
Hall 1x100
Dormitorio 4x100
BHO 1x600
3 |TUG 127 | CopalCoz. | 3x600+1x100 3100 24,41 0,70 34,87 6,00 DTM 1 25
AS. 2x600
4 [TUE 220 | Chuveiro 1x4400 4400 20,00| 1,00 20,00 2,50 DTM 2 20
5 |TUE 220 | Torneira 1x3500 3500 15,91 1,00 15,91 2,50 DTM 2 20
~ s, DR | 4 60
DISTRIBUICAQ 220 Quadro do -1 10835,80 49.25| 1,00 49,25 10,00
Medidor DTM B 60
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